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Référentiel technique
Incendie (INC)

Fiche matériel

1

Aspiraux INC-FM-11

Définition / Description
Tuyaux d’aspiration et refoulement d’eau fabriqués en toile caoutchouté renforcés 
avec une Spie métallique pour ne pas s’aplatir lors de la mise en aspiration (longueur : 
2mètres).

Indications

Ils conduisent l’eau de la nappe d’eau à la pompe (EPT ou moto pompe) par création 
du vide à l’intersection des tuyaux. Ils sont mis sur les PEI bleu alimenté par une citerne 
souple à l’EPT.

Risques
Si les tuyaux sont mal serrés entre eux, il y a risque de prise d’air et difficulté dans la 
réussite de l’aspiration.

Entretien / Maintenance

Contrôle de la présence de joints au niveau des raccords


