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Référentiel technique INC
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REFERENTIELS DE FORMATION

Référentiel technique
Incendie (INC)

Fiche matériel

1

Divisions  INC-FM-12

C’est une pièce de jonction.
Elles permettent de diviser un établissement en plusieurs établissements.
Elles sont désignées par les diamètres nominaux des demi-raccords qui les équipent.
(Diamètre nominal du demi-raccord d’entrée / Diamètres nominaux des demi-raccords 
de sorties).

- 65 X 2 fois 40 
- 65 X 3 fois 40 
- �65 X 1 fois 65 plus 2 fois 40 dite « mixte » de 65 X 40 se trouvant également à demeurre 

sur un dévidoir mobile.
- 100 X 2 fois 65 
- 100 X 3 fois 65 
- « mixte » de 100 X 1 fois 100 plus 2 fois 65

Description

- Vérification de la présence et de l’état des joints.
- Contrôle du bon fonctionnement des robinets ou vanne quart de tour.

Entretien / Maintenance


